
１ 主要項目の水質試験結果

（年平均値） 

項 目 試 料 新 町 日 明 曽 根 北 湊
皇后崎

第 一

皇后崎

第 二

Ｓ Ｓ

処理場流入水

初 沈 流 入 水

初 沈 流 出 水

放 流 水

130 

163 

50 

3 

87 

154 

31 

1 

233 

165 

40 

2 

81 

130 

44 

3 

116 

57 

24 

2 

170 

205 

29 

2 

Ｂ Ｏ Ｄ

処理場流入水

初 沈 流 入 水

初 沈 流 出 水

放 流 水

110 

140 

70 

2.3 

81 

130 

49 

1.1 

210 

160 

71 

1.5 

74 

96 

55 

2.1 

99 

51 

43 

1.2 

140 

140 

57 

1.8 

Ｃ Ｏ Ｄ

処理場流入水

初 沈 流 入 水

初 沈 流 出 水

放 流 水

84 

110 

49 

8.9 

64 

79 

35 

7.4 

150 

100 

46 

8.4 

60 

67 

43 

11 

76 

35 

31 

6.5 

91 

95 

40 

7.4 

全 窒 素

処理場流入水

初 沈 流 入 水

初 沈 流 出 水

放 流 水

31 

31 

22 

7.9 

25 

25 

17 

12 

37 

35 

21 

11 

23 

24 

19 

11 

26 

13 

13 

10 

29 

28 

16 

11 

全 り ん

処理場流入水

初 沈 流 入 水

初 沈 流 出 水

放 流 水

3.3 

3.8 

2.4 

0.27 

2.5 

3.2 

2.0 

1.2 

4.7 

4.3 

2.3 

0.34 

2.2 

2.5 

1.8 

0.69 

2.7 

1.5 

1.4 

0.52 

3.3 

3.6 

1.8 

0.11 

※ 単位：mg/L 

※ 皇后崎第一の処理場流入水は藤田ポンプ場で採取したもの。 


